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1. Bakgrunn og formal

| forbindelse med hovedplan vann har Krgdsherad kommune gjort en bestilling av
etablering av nettmodell og beregning av brannvann til sentrumsomrader og skoler i
Krgderen og Noresund.

For bade Noresund og Krgderen sa er bakgrunnen blant annet mulig krav om brannvann
pa 50 I/s til skoler som er under prosjektering.

I tillegg sa vil modellen og beregninger kunne gi svar pa status mht. dagens
brannvannskapasitet og brukes til spesifikke beregninger av brannvannskapasitet ved ev.
etableringer av nye bygg i kommunen i framtiden.

Det vil bli laget et brannvannskart i slutten av oppdraget.

2. Etablering av nettmodell - MIKE+

Nettmodellen er etablert i programvaren MIKE+ Water Distribution.
Falgende grunnlagsmateriale er benyttet til etablering av modellen:

Ledningsdata fra GISLINE

Totalt vannforbruk pr vannverk (hhv. Slettemoen vannverk og Krgderen vv).
Informasjon fra kommunen om hgydedata, pumpestasjoner,
trykkreduksjonsventiler, stengte ventiler mv.

Hgydedata for ledningsniva er hentet fra FBK data (niva ledning er beregnet til
terrengniva - 2m).

Andre kommentarer til modellbyggingen:

Oppgitte ledningsdata (dimensjon og materiale) i modellen er benyttet til &
beregne innvendig diameter. Ledninger som har oppgitt dimensjon O mm har vi
manuelt rettet til mest sannsynlig diameter. Ledninger med logisk feil-kombinasjon
av dimensjon og materiale har vi ikke endret i modellen (type 110 mm SJK). Dette
bar rettes til senere oppdateringer men er ikke kritisk for beregninger av
brannvann na.

Mht. hydraulisk ruhet er det benyttet fglgende ruheter:

PVC og PE: 0,2 mm
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SJK: 0,4 mm

SJ(G): 2,0 mm

Det er gjort en god del koblinger av ledninger som ikke ble hengende sammen i
importen fra GISLINE i MIKE+.

Alle ledninger fra GISLINE er importert i MIKE+

Fordeling av vannforbruk MIKE+ er gjort etter metode som beregner uttak ut fra
ledningslengde og dimensjon (method of reduced pipe lengths).

| denne fasen er kun elementer som er ngdvendige for brannvannsberegninger tatt
med i modellen i Krgderen og Noresund. @vrige elementer vil bli supplert i senere
oppdatering for hele vannverkene inkl. Norefjell.

3. Beregninger Krgderen vannverk

3.1. Forutsetninger
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Figur 1 Oversiktskart av nettmodell Slettemoen vannverk - MIKE+ (gult nett)

Forutsetninger:
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Ledning mot Noresund vannverk er stengt ved Bjgre.

Niva i Slettemoen hb er pa kt 240.

Slettemoen hgydebasseng styres som et gjennomstramningsbasseng. Det gar
derfor separat ledning fra vba og til basseng og separat ledning ut til nettet igjen.
Det er imidlertid en forbindelse mellom disse to ledningene i Elgdalen, men den er
stengt vha ventil i kum.

Trykkreduksjon for nedre del av forsyningsnettet er bestemt av
trykkreduksjonsventil i kum 1458 (kt 157) sgr for leererrom ved Krgderen skole.
Kommunen har gjort falgende malinger:

o Trykkinn-7.8 kg (tilsvarer totaltrykk pa 157+78= kt 235 som virker riktig.)

o Trykk ut-5.4 kg (tilsvarer totaltrykk pa 157+54=kt 211.)

o Trykkreduksjonsventil i kum 1458 har dimensjon DN8O.
Trykkreduksjonsventil ved Hoppbakke (Krgderen) - kum 3822 (kt 175) har fglgende
malt trykk:

o Trykkinn- 6.2 kg (tilsvarer totaltrykk pa 175+62 = kt 237, som er OK).

o Trykk ut- 2,1 kg (tilsvarer totaltrykk pa 175+21 = kt 196).

Midlere dggnforbruk for Slettemoen vannverk er Qu,qi = 6,05 I/s.
Vannforbruket i sonen ved brannuttak er beregnet til maks time i middel dggn
Qmaks time/middel dagn = 9 I/S (jmf kurver for maks timefaktor (k=1,5) tatt fra kurver i

leereboken «Laerebok i Vann- og avlgsteknikk», Norsk vann).

Mht. lavt trykk er fglgende punkter i nettet kritiske (se ogsa Figur 2):

Granly (kt 177)
Glesnemoen (kt 173)
Réen (kt175)
Bjarkerud (kt 177)
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Figur 2 Haytliggende abonnenter i trykksone 211 - utsatt for lavt trykk (vist med gult)

Ved uttak av brannvann er det krav i PBL at ingen abonnenter skal ha lavere trykk en 10
mVS. Dette vil derfor veere dimensjonerende mht. mulig brannuttak.
3.2. Tappetester

Det er i 2020 utfart tappetester i Krgderen vannverk som gav falgende mengder i
omradet rundt skolen:

IAY

Kum Mengde Trykkendring

BK 1458 131/s Fra 5,9 bar til 3,2 bar.
BK 403 3,61/s

Sum 16,6 I/s
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Figur 3 Punkter for tappetester for brannvann

3.3. Beregning K1: Brannuttak kun i BK1458 - Krgderen skole

Resultater av nettberegning er vist i Figur 4- hydraulisk profil.
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10 mVS resttrykk

% 33 mVS resttrykk ut av RV

o

Figur 4 Hydraulisk profil fra Slettemoen via BK1458 til Bjore. (Rod trykklinje er natt-trykk, BIA trykklinje er ved
Q@midl= 6 I/s, mens grann trykklinje er ved uttak av 13,2 I/s brannvann i BK1458 + 9 I/s i forbruk)

Figur 5 Trase for profil | Figur 4 (gronn trase).
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Kommentarer:

Beregning av brannuttak i kum BK1458 alene viser at i maks time (ordinaert forbruk
pa 9 I/s) s& kan det tas ut 13,2 I/s i brannvann nedstrgms trykkreduksjonsventilen
mot et resttrykk pa 33 mVS. Dette er eks tap i brannkum og brannslanger mv
(gjelder alle beregninger i notatet).

Laveste trykk i nettet for gvrig er da 10 mVS ved Bjgrkerud og marginalt hgyere ved
de 3 gvrige kritiske punktene.

Tapet gjennom trykkreduksjonsventilen alene (i fullt apen stilling) er ca 5 mVS.

En supplerende beregning ved simulert brannuttak rett oppstreams for
trykkreduksjonsventilen gir ca 5 mVS ekstra tilgjengelig trykktap fra Slettemoen hb
og medfgrer at tilgjengelig brannuttak gker til 14 I/s.

Systemkurve BK1458 (haytrykkside)

—g— BK1455, hgytrykk —a—Bj@rkerud

2]

Ln
[=]

(=

Resttrykk (mvs)

L
[=]
L

=]
[=]

=
=]

=]
o
5]
F
o

8 10 12 14 16 18
Mengde brannuttak (I/s)

Figur 6 Systemkurve brannuttak i BK1458 pd haytrykkside og samsvarene trykk pd Bjorkerud (oppstroms RV)

Figuren viser at ved uttak over 13,2 I/s sa faller trykket pa hgyeste punkt pa ledningen ved
Bjarkerud til under 10 mVS. Ved 9 I/s sa vil trykkreduksjonsventilen sta helt apen og
trykket inn til ventilen vil veere ca. det samme som ut, ved mengder over 9 I/s vil derfor
trykket i nedre trykksone senkes som vist pa figuren over.
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3.4. Beregning K2: Brannuttak bade i BK1458 og BK403

Tilsvarende som for beregning 1 viser simuleringene at mulig uttak uten at trykket faller
under 10 mVS pa Bjarklund er:

Kum Beregnet mengde
BK 1458 121/s
BK 403 31l/s
Sum 151/s

Beregningene viser at tilgjengelig uttak er 15 I/s, mens malinger viser at det er tatt ut
16,6 I/s. Dette er kun et avvik pa 10% og anses som godt samsvar i denne
sammenhengen.

3.5. Beregning K3: Brannuttak i BK1452 - Briskasen
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Figur 7 Uttakspunkt Briskdsen | BK1452

Systemkurve BK1452 Briskasen
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Figur 8 Systemkurve som viser mulig brannuttak i BK1452 mot resttrykk ved Bjorkerud

Kommentar:

Utfgrte beregninger viser at tilgjengelig brannvannskapasitet ved Briskasen i dag er pa
8 1/s mot 50 mVS. Resttrykket ved Bjgrkerud er da pa 10 mVS.

3.6. Vurdering og oppsummering av dagens situasjon

Malinger og beregninger samsvarer relativt godt. Malingene viser uttak av 16,6 I/s mens
beregninger viser opp mot 15 I/s.

Malinger er antakelig utfgrt i en situasjon med lavere ordineert forbruk enn beregningene
(pa 9 1/s). Med et lavere forbruk i nettmodellen ville beregnet uttak vil brann gkt og
samsvart enda bedre med malingen. Eksempelvis ville et brukt 6 I/s gitt et tilgjengelig
beregnet brannuttak pa 15+3= 18 I/s. Beregningene inkluderer ikke noe tap i uttakspunkt
sa tap i brannkum og slanger kommer i tillegg.

Brannvannskapasiteten ved Briskasen nede ved Krgderen er 8 I/s.
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Beregninger viser uansett at forsyningsnettet mangler mye kapasitet for & kunne forsyne
opp mot 50 I/s.

Dette skyldes falgende arsaker:

Lang avstand fra Slettemoen hgydebasseng til Kraderen sentrum (3,6 km til
BK1458) med ledninger i for liten dimensjon for hgye brannvannsuttak.

Ved uttak av 15 I/s i brannvann + 9 I/s i forbruk er tapet pa hele 55 mVS fram til
BK1458 .

Farste del av ledningen fra hgydebasseng til Elgdalen bestar av 2 x160 PVC
ledninger (ca 1 km) - hvorav kun den ene forsyner ut av bassenget. Deretter er det
et langt stykke pa ca 1,5 km med kun en enkelt 160 PVC ledning. Hastigheten er
her pa 1,7 m/s som gir hgyt tap. Deretter er det et ringsystem med 160PVC og 110
PVC og til slutt 160 PVC og 110 PVC enkelt ledninger mot Krgderen sentrum.
Tapet gjennom trykkreduksjonsventilen i BK1458 (DN 80) er ogsa beregnet til ca

5 mVS ved brann og fullt apen ventil. Dette kan reduseres noe med starre ventil,
men samtidig ma ikke ventilen vaere for stor mht. god regulering ved lave
mengder. En vanlig lgsning er a installere to ventiler i parallell, en mindre ventil
som er i drift ved lave mengder og en starre ventil som trer inn ved brann mv.
Tilgjengelig brannvannskapasitet videre ned i sentrum av Krgderen vil veere
tilsvarende eller noe lavere enn i BK1458. Dvs 13 I/s eller lavere. Ved Briskasen er
brannvannskapasiteten 8 I/s.

3.7. Mulige tiltak for & gke kapasitet i det kommunale nettet i Krgderen
vannverk

Hvis en gnsker a forsyne 50 I/s fra det kommunale vannverket s ma kapasiteten i systemet
mer enn fordobles (fra ca 15+9 I/s =24 I/s til 50+9 I/s = 59 I/s).

Fealgende Igsninger kan veere mulige:

Oppdimensjonering av ledningsnett fra Slettemoen hb og til BK1458 og videre
ned mot sentrum i Krgderen. Vi snakker da om en strekning pa 3,5-4,5 km ny
ledning.

Etablere et basseng neermest mulig skole/sentrum med god dimensjon pa
vannledning ut fra basseng og til skole/sentrum.
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3.8. Beregning K3: Ny vannledning fra Slettemoen hb til BK1458 for &
oke kapasitet til 50 I/s

Vi har simulert to alternative dimensjoner pa ny parallell ledning fra Slettemoen hb via
Elgdalen til BK1458 (ca 3,5 km), DN200 og DN250 (innvendige dimensjoner).

Innlgp i Slettemoen hb ligger hgyt og derfor er et ikke tilrettelagt for & bruke dagens
fylleledning til tappeledning ved a koble sammen i Elgdalen slik at 2x160 PVC forsyner fra
hgydebassenget. Alternativ lgsning er da & blokke ut utlgpsledningen med en starre PE
ledning eller legge ytterligere en ny ledning i parallell.

Kroktjenn

Svanetjenn

smmmuéme

W\ b
" | " Sandbekk
A

Figur 9 Eksempel pd mulig trase for ny parallell ledning (gul linje)

Systemkurve BK1458 (hoytrykkside)

—e—BK1458 -DN250  —e—BK1458 - DN200

5 8 8

Resttrykk (mVvs)

w
=]

20

o 10 20 30 40 50 60 70 80 50

Mengde brannuttak (I/s)

Figur 10 Systemkurve som viser mulig brannuttak i BK1458 mot resttrykk for hhv DN200 og DN250 parallell
ledning.
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Beregninger viser at med DN250 sa vil en kunne ta ut 60 I/s i brannvann, mens en DN200
vil kunne gi 50 I/s til BK1458 uten at trykket ved Bjgrkerud kommer under 10 mVS.

Profile plot
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Figur 11 Hydraulisk profil ved uttak av 50 I/s ved BK1458 samt ny DN200 ledning (3,5 km)

Stgrre ledning videre fra BK1458 mot Krgderen sentrum kreves for & fa 50 I/s videre ned i
sentrumsomradet.

3.9. Beregning K4: Bassengvurdering for & kunne forsyne 50 I/s

Et annet alternativ kan veere a etablere et basseng i nedre trykksone (kt 211). Ved &
etablere bassenget nord/gst for Krgderen sentrum kan det etableres et
gjennomstrgmningsbasseng.

Tiltaket krever ca 800 m greft hovedsakelig med 2 ledninger samt et basseng pa minimum
ca 300-400 m3. (Branni 1 time med 50 I/s tilsvarer 360 m3).

Dimensjon péa inngaende ledning bar veere ca DN150 mens utgaende ledning bar vaere
ca DN200 (ev. DN250).
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Figur 12 Mulig plassering av haydebasseng med topp vannspeil pa kt211.
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Figur 13 Systemkurve for brannuttak i BK1458 og tilharende resttrykk med DN200 ledning fra hoydebasseng
til BK1458.

Beregninger viser at maks brannuttak er 65 I/s med en DN200 ledning samtidig som at
trykket pa Bjgrkerud er minimum 10 mVS. Hastighet i DN200 ledning vil veere ca 1 m/s
ved 50 I/s.

Stgrre ledning videre fra BK1458 mot Krgderen sentrum kreves for a fa 50 I/s videre ned i
sentrumsomradet.

3.10. Beregning K5: Tiltak for & gke kapasiteten til Briskasen til 20 I/s.

Kapasiteten er i dag for liten bade fra Slettemoen hb og fram til BK1458 ved skolen og fra
BK1458 og til Briskasen for & kunne overfare 20 I/s.
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For a lgse strekningen fra BK1458 til Briskasen er en mulig lasning a for eksempel a legge
en parallell sjgledning som vist pa figuren under. Ngdvendig lengde er ca 1500 m.
Aktuell dimensjon er innvendig 150 mm (eller 200 mm hvis en gnsker & ta hgyde for 50 I/s
pa sikt). Simulering er utfart med d;=150 mm.

Krederen
133.3

Figur 14 Parallell sjpledning fra BK1458 til Briskdsen (minimum 150 mm innvendig, ev 200 mm) for oke
kapasitet fra 8 til 20 I/s pa denne strekning.

Pa strekningen fra Slettemoen hb til BK1458 ma kapasiteten gkes til 20+9 = 29 I/s.

Vi har gjort en beregning med oppdimensjonering av ledningsnettet og finner da at vi ma
legge hele 3100 m parallell DN200 mm ledning for a fa tilstrekkelig trykk inn til
reduksjonsventilen i BK1458. alternativ lgsning kan ogsa veere a legge ny ledning pa
vestsiden av elva fra mot Glesnemoen. Dimensjoner og lengder pa ledninger blir i sa fall
de samme eller lengre.
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Profile plot
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Figur 15 Hydraulisk profil ved uttak av 20 I/s ved BK1452 Briskdsen samt ny DN200 ledning (3,1 km) og
DN150 sjoledning pd 1,5 km.

Beregnet uttak av 20 I/s mot 65 mVS og et resttrykk pa 25 mVS ved Bjgrkerud.

3.11. Oppsummering Krgderen

Dagens overfgringsledning fra Slettemoen hb mot Krgderen er fra 1977 og ikke
dimensjonert for dagens brannbehov pa type 20-50 I/s.

Dagens brannvannskapasitet er i stgrrelsesorden 8-15 I/s for omradene mellom skolen og
Briskasen.

Med kun a legge ledningsanlegg kan 20 I/s oppnas i samme omrade ved & legge ca 4,5
km nytt ledningsanlegg (grov kalkyle pa ca 18-20 mil kr).

For & oppna 50 I/s anbefales det a etablere basseng neermere sentrum i stedet for
lednignsanlegg. Det kreves da anslagsvis 800+1500 m= 2300 m ledningsanlegg og et
hgydebasseng pa anslagsvis 400-500 m3. Anslagvis kostnad vil veere grovt beregnet til
20-24 mill kr.
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Begge alternativer som kan gi hhv 20 og 50 I/s medfgrer betydelige kostnader. Uten av vi
har regnet pa driftskostnader og naverdier synes bassengalternativet & gi hayest
kost/nytteverdi siden 50 I/s kan forsynes med bassengalternativet.

Pa den andre siden er det i utgangspunktet utbyggers ansvar a sgrge for at de oppfyller
krav til brannvann pa 20- 50 I/s (preakseptert Igsning) eller andre mengder ved
byggesgknader.

4. Brannvann Noresund vannverk

4.1. Forutsetninger
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illa Fridheim

133 - 131

Figur 16 Oversiktskart av nettmodell Noresund vannverk - MIKE+ (gront nett)

Forutsetninger:
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Ledning mot Krgderen vannverk er stengt ved Bjgre (se kart).

Niva i Klokkarasen hb (150 m3) er pa kt 190-192,5.

Midlere dggnforbruk for Noresund vannverk er Qg = 2,5 I/s.

Vannforbruket i sonen ved brannuttak er beregnet til maks time i middel dggn
Qmaks time/middel dagn = 3,8 1/s (jmf kurver for maks timefaktor (k=1,5) tatt fra kurver i
leereboken «Leerebok i Vann- og avlgsteknikk», Norsk vann).

Rentvannspumper (2 stk) i Sunnelykkja vba leverer i snitt 7 I/s hver og styres mot
niva Klokkarasen hb.

Forsyning mot NVA og mot Hanserud er ikke inkludert i beregningene.

Mht. lavt trykk er fglgende punkter i nettet kritiske for lavtrykksonen i Noresund (se ogsa
Figur 17):

Granfeltet og Fagernesfeltet (kt 167-172), dvs 20-25 mVS statisk trykk.
Lesteberg (kt 176), dvs. 16 mVS statisk trykk

Figur 17 Haytliggende abonnenter i trykksone 192 - utsatt for statisk lavt trykk under 25 mVS (vist med gult)

Ved uttak av brannvann er det krav i PBL at ingen abonnenter skal ha lavere trykk en 10
mVS. Dette vil derfor veere dimensjonerende mht. mulig brannuttak.
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4.2. Tappetester

IAY

Det er i 2020 utfart tappetester i Noresund som gav falgende mengder i omradet rundt

Noresund skole:

Kum Mengde Trykkendring
BK 1717 101/s Fra 4,5 bar til 3,7 bar.
BK 94 11,31/s
Sum 21,3 1/s
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Figur 18 Punkter for tappetester for brannvann BK1717 og BK94

4.3. Beregning N1: Brannuttak i kum BK1717 og BK94 (ved skole)

Dette er en simulering av utfgrte tappeforsgk. Simuleringer er utfgrt med pumper i drift

ved Sunnelykkja.

Resultater av nettberegning er vist i Figur 19- hydraulisk profil.
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Figur 19 Hydraulisk profil fra HB21 Klokkardsen til BK17177. (Rod trykklinje er natt-trykk, BId trykklinje er ved
Q@midl= 2,5 I/s, mens gronn trykklinje er ved uttak av totalt 10+11,3=21,3 I/s brannvann + 3,8 I/s i forbruk).

Beregning er eks tap i brannkum.
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Figur 20 Trase for profil i Figur 19 (grann trase).

asplanviak.no 22



asplan
viak

IAY

Time series

44.000 4
42.000 4 \
40.000 ) I'\l
38.000 \\

34.000 4
32.000 4
30.000 1
28.000 1
26.000
24.000 4
22,000 4
20.000 1
18.000
16.000

[Metres\ater]

12.000
10.000
2.000
£.000
4.000
2.000
0.000

36.000 N

ageL | #

14.000 | T

00:00 06:00

—— Mode Pressure BK94 [MetresWater]

12:00

—— Node Pressure Fagernes-feltet [MetresWater] — MNode Pressure Lesteberg [MetresWater]

—— Mode Pressure BIK1717 [MetresWater]

Figur 21 Trykkforlop over 24 timer og brannuttak ki 7, ved BK1717, BK94, Lesteberg og Fagernesfeltet

Kommentarer:

Beregninger viser at ved uttak av 21,3 I/s i brannvann sa faller trykket fra 45 til 34
mVS i BK1717, mens maling viste trykkfall fra 45 til 37 mVS. Dette samsvarer
noenlunde bra med malinger og kan veaere litt pavirket av pumpedrift Sunnelykkja,
vannforbruk og malengyaktighet mv.
Beregninger viser ellers at uttak av 21,3 I/s til brannvann ved skolen medfgrer at
trykket ved Lesteberg faller fra 15 til 13 mVS og 17 til 15 mVS for Fagernesfeltet.
Det vil si at grensen for minimumstrykk i nettet pa 10 mVS ikke er nadd.

Figur 22 viser systemkurve for ytterligere teoretisk mulig uttak ved omradet ved BK1717.
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Systemkurve Noresund sentrum - brann

—a—Kum BK1717 —g—Fagemes feltet o— Lesteberg

Resttrykk (mvs)

Mengde brannuttak KUM 1717 (I/s)

Figur 22 Systemkurve for uttak av brannvann i kum BK1717 og restitrykk ved Lesteberg og Fagernes. EKs. tap i
brannkum.

Figur 22 viser fglgende:

Teoretisk uttak i omradet ved BK1717 pa 35 I/s mot ca 23 mVS (eks tap i brannkum
mv) medfgrer trykk pa 10 mVS ved Lesteberg.

Ved a gjennomfare skisserte tiltak i hovedplanen sa vil situasjonen ved Lesteberg
og Fagernes handteres, men ytterligere uttak over maks 37 I/s anbefales ikke pga.
at trykket i neeromradet na blir lavere enn 20 mVS. Tap i brannkum og slanger
kommer i tillegg. Uttak ma fordeles gjennom flere uttak og brannventiler ma veaere
DN100 av stengbar type. Beregningen viser ledningsnettets teoretiske kapasitet
eks tap i brannkummer, brannslanger mv. Brannbil med pumper bar benyttes for a
oke trykk med kort sugeledning til brannkum.

4.4. Beregning N2: Brannuttak Noresund sentrum ved kjgpesenter

Det er videre utfgrt en simulering av brannvannsuttak i Noresund sentrum naer
kjgpesenter/bensinstasjon. Vi har kjgrt uttaket i punkt 2895 som vi antar vil veere
representativt for omradet.
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Tilsvarende som for beregning N1 er uttaket begrenset av at trykket faller under 10 mvS
pa Lesteberg og Fagernes.

Figur 23 Uttakspunkt simulering brannvann, kum 2895

Figur 24 Systemkurve for uttak av brannvann i kum 2895 og resttrykk ved Lesteberg. EKs. tap i brannkum
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Kommentarer:

Beregninger viser at ved brannuttak av 35 I/s mot 35 mVS sa vil trykket ved
Lesteberg og Fagernes falle til 10 mVS som er grensen for min trykk i PBL.

Hvis en likevel gker brannuttaket til 50 I/s sa vil trykket ved Lesteberg bli 6 mVS og
Fagernes bli 23 mVS. Kravet her er 10 mVS men det er likevel ikke undertrykk.
Ved & gjennomfare skisserte tiltak i hovedplanen sa vil situasjonen ved Lesteberg
og Fagernes handteres og brannvannskapasiteten vil kunne veere 50 I/s mot 28
mVS. Tap i brannkum og slanger kommer i tillegg. Uttak ma fordeles gjennom
flere uttak og brannventiler ma veere DN100 av stengbar type.

4.5. Beregning N3: Brannuttak Kryllingheimen

Vi har kjart uttaket i punkt 916 som vi antar vil vaere representativ for omradet.

Tilsvarende som for beregning N1-2 er uttaket begrenset av at trykket faller under 10 mVS
pa Lesteberg og Fagernes.

Kum 916

Figur 25 Uttakspunkt simulering brannvann, kum 916
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Figur 26 Systemkurve for uttak av brannvann i kum 916 og resttrykk ved Lesteberg og Fagernes feltet. Eks. tap
/ brannkum.

Figur 26 viser fglgende:

Teoretisk uttak i omradet ved BK916 er pa 20 I/s mot ca 48 mVS (eks tap i
brannkum mv) far trykket ved Lesteberg gar under 10 mVS. Trykket ved Fagernes
er mindre pavirket.

Ved & gjennomfare skisserte tiltak i hovedplanen sa vil situasjonen ved Lesteberg
og Fagernes handteres, men ytterligere uttak over maks 40 I/s anbefales ikke pga.
at trykket i neeromradet na blir lavere enn 20 mVS. Tap i brannkum og slanger
kommer i tillegg. Uttak ma fordeles gjennom flere uttak og brannventiler ma veere
DN100 av stengbar type. Beregningen viser ledningsnettets teoretiske kapasitet
eks tap i brannkummer, brannslanger mv. Brannbil med pumper og med kort
sugeledning til brannkum bgr benyttes for & gke trykk.
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4.6. Forelgpig vurdering og oppsummering

Noresund vannverk har basseng neer tyngdepunktet i forsyningsnettet og mer
ringledningsnett og slik sett bedre kapasitet for brannvann enn Krgderen vannverk.

Utfordringen i Noresund er imidlertid at ledning pa Lesteberg ligger med statisk trykk pa
kun 16 mVS. Huis trykket i sentrum trekkes ned med ca 6 mVS sa vil trykket pa Lesteberg
komme pa ca 10 mVS. Da er det ikke mulig & trekke ned trykket ytterligere pga. kravet om
10 mVS resttrykk.

Tilsvarende ligger Fagernes omradene hgyt og er utsatt for trykksenkning.

Tabell 1 Oversikt over dagens brannvannskapsitet og framtidig kapasitet forutsatt tiltak pa Lesteberg og
Fagernes-/Granfeltene

IAY

Utvalgt kum Dagens kapasitet Framtidig kapasitet hvis
Lesteberg og Fagernes-
/Granfeltene trykkgkes iht
tiltak i hovedplan vann

BK1717 Noresund 351/s mot 23 mVS 37 1/s mot 20 mVS
skole/kommunehus

BK2895 35 I/s mot 35 mVS 50 I/s mot 27 mVS
Handlesenter/sentrum

BK 916 Kryllingsheimen 20 /s mot 48 mVS 40 1/s mot 20 mVS

Dagens maks brannvannskapasitet for de utvalgte punktene i Noresund vannverk ligger i
omradet 20-35 I/s.

4.7. Tiltak for & gke brannvannskapasitet i det kommunale nettet
Mulige tiltak for & gke brannvannskapasiteten kan veere:

Gjennomfare lokale tiltak pa Lesteberg (legge om ledninger og etablere lokal
trykkgkning) samt trykkgke ved Fagernes- og Granfeltet iht. tiltaksplan i hovedplan.
ke trykket i nedre trykksone ved utfasing av Klokkarplassen hb. Trykket ved
Krgderen innsjg er i dag kun 56 mVS. Dette er gunstig mht. blant annet lekkasjer,
men ved & gke trykket noe ville brannvannskapasiteten gkt. Kommunen gnsker
imildertid ikke & gjgre dette med tanke pa endringer ved gkt trykk hos abonnenter,
fare for brudd pa gammelt ledningsnett mv .

ke kapasitet pa ledninger sentralt i Noresund ved tiltak som sanering eller
nybygg som trenger mer brannvann iht ny rutine.
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5. Restkapasitet vannforsyning Glesnemoen

Dette er kopi av tekst fra eget notat datert 27.05.2022 siden det hgrer hjemme i notat om
brannvann og hydrauliske beregninger.

5.1. Generelt

Det vurderes utbygging av nye boliger sgr for eksisterende boligfelt pa Glesnemoen, gst
0g vest for Finnerudveien.

Tilkobl.

(kt 155)
Hgybrekk Midtre
Nye Glesnetangen (kt 173)
boliger

Figur 27 Mulig boligfelt Glesnesmoen.

Kommunen gnsker a fa beregnet restkapasitet som er igjen i hovedstrengen pa vann (og
avlgpsnettet) i dette omradet.
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Kommunen gnsker heller ikke at nye boliger pa sarsiden far mindre enn 30 mVS vanntrykk
pa tilkoblingspunktet. | tillegg ma brannvann vurderes.

Forbindelse i Elgdalen er stengt i utfgrte simuleringer (gjennomstrgmning i
hgydebasseng).

5.2. Statisk trykk

Trykket ut fra trykkreduksjonsventil ved Krgderen skolen er kt 211.

Naturlig tilkoblingskum i Finnerudveien ligger pa kt 155 og har saledes et statisk trykk pa
56 mVS.

Hayeste trykk i boligfeltet i gaten Midtre Glesnetangen ligger pa kt 173, dvs. med et
statisk trykk pa 38 mVsS.

Uten trykkgkning for nye boliger kan det bygges boliger opp til kt 181 (tilkobling ledning)
med et statisk trykk pa 30 mVS.

Ev. boliger som skal tilkobles hgyere enn kt 181 dette ma ha trykkakning.

Kt 181

Figur 28 Koteniva kt 181
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5.3. Beregninger restkapasitet Finnerudveien for ordinaer forsyning -
maks time i maks dggn

Vi har tatt utgangspunkt i gverste tilkoblingspunkt i Finnerudveien pa kt 155 og kontrollert
mot resttrykk pa kt 173 i maks time i maks dggn.

Dimensjonerende situasjon er et restrykk pa 20 mVS (nasjonalt minimumskrav i
normalreglementet) i Midtre Glesnetangen i hagevanningsstituasjon. | maks time /maks
dagn er totalt forbruk pa 18 I/s.

Systemkurven pa Figur 29 viser mulig gkt uttak fra Finnerudveien mot resttrykk.

Figur 29 Systemkurver Finnerudveien og Midtre Glesnetangen
I maks time /maks dggn er totalt forbruk pa 18 I/s.
Resultater:

Beregningene viser at maks 5 I/s kan tas ut til nye boliger mot et minimumstrykk pa
20 i Midtre Glesnetangen (kt 173). Ut fra beregninger av maks samtidig vannfaring
i Normalreglementet for saniteeranlegg sa tilsvarer dette ca. 140 nye boliger uten
trykkgkning i maks time.
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Hvis en gnsker a bygge over kt 173, dvs. til kt 181 sa er maks tilgjengelig mengde
paca4 |/simaks time. Dette tilsvarer tilsvarende 110 nye boliger uten
trykkakning.

5.4. Beregninger for brannvannskapasitet i Finnerudveien for ordinaer
forsyning - maks time i middel dggn

Beregninger er basert pa eksisterende overfgringssystem fra Slettemoen hb til Kraderen
og eksisterende reduksjonskum ved Krgderen skole.

Vi har tatt utgangspunkt i gverste tilkoblingspunkt i Finnerudveien pa kt 155 og kontrollert
mot resttrykk pa kt 173 i maks time i maks dagn.

Dimensjonerende situasjon er et restrykk pa 10 mVS i Midtre Glesnetangen i
hagevanningsstituasjon. | maks time /middel dggn er totalt forbruk pa 9 I/s.

Systemkurven pa Figur 29 viser mulig brannuttak fra Finnerudveien mot resttrykk.

Figur 30 Systemkurver brannuutak i Finnerudveien (eks tap i brannkum, brannslanger etc.)

Resultater:
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Beregningene viser at maks 8 I/s kan tas ut til brannvann mot et minimumstrykk pa
10 mVS i Midtre Glesnetangen (kt 173).

Hvis en gnsker a bygge over kt 173, dvs. til kt 181 sa er maks tilgjengelig mengde
paca 7 /s i maks time.

5.5. Kapasitet i vannverk/kilder

Vannbehandlingsanlegget har en kapasitet pa 12,5 I/s. Midlere forbruk for Kraderen
vannverket er ca 6 I/s og vi har beregnet maks dggn forbruk til & veere ca 9 I/s. Dvs at
vannverket har en reservekapasitet pa 3,5 I/s (28%) i maks dggn. Grovt beregnet utgjer
dette ca. nye 400 boliger (forutsatt 140 I/pd, 2,5 pers pr bolig og en lav lekkasjeandel pa
60 I/pd i nytt ledningsnett).

5.6. Konklusjon
Statisk trykk

Nye boliger kan bygges pa Glesnemoen opp til kt 181 med et statisk trykk pa minst 30
mVS.

Restkapasitet eksisterende ledningsnett

Restkapasiteten i ledningsnettet for ordinger forsyning tilsvarer 110 nye boliger som kan
bygges i omradet opp til kt 181 uten trykkgkning eller basseng. Minimum resttrykk pa

kommunal ledning er da 20 mVS. Ved a etablere trykkgkning kan boliger ogsa bygges
hgyere enn kt 181. Ved a etablere lokalt basseng sa kan ogsa hgyere antall boliger enn
110 boliger etableres. Ved a legge nye boliger under kt 173 kan 140 boliger etableres.

Brannvannskapasitet

Beregninger viser at i stgrrelsesorden 7-8 I/s kan tas ut i brannvann i nytt omrade avhengig
av hgyde pa nytt ledningsnett mot et resttrykk pa 10 mVS. Tap i brannkummer kommer i

tillegg.
Dette er lavere enn mengder enn preakseptert ytelse i PBL pa 20 I/s.

@kt brannvannskapasitet kan oppnas med lokalt basseng og/eller oppdimensjonering av
ledningsnettet fram til Glesnemoen.
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